
Col. Totais Esch. Coli Cloro R. L. COR pH Turbidez Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

ALTO PINHEIRO Ausência Ausência 0.80 0.00 7.20 0.16

ALVIRADA Ausência Ausência 0.00 0.00 7.20 0.21

BALBINO RIBEIRO Ausência Ausência 1.00 0.00 6.30 0.32

BIAS FORTE Ausência Ausência 0.80 0.00 6.70 0.28

CIDADE NOVA Ausência Ausência 0.70 0.00 6.20 0.31

DOM COUTO Ausência Ausência 0.50 0.00 7.20 0.49

Dist. Ind. José Luiz Ausência Ausência 0.50 0.00 6.80 0.83

ERCIO ROCHA Ausência Ausência 0.60 0.00 6.70 0.68

JARDIM DAS ACÁCIAS Ausência Ausência 0.60 0.00 7.50 0.20

JARDIM MORUMBI Ausência Ausência 0.60 0.00 6.90 0.35

JOSÉ H. CASTRO BJ Presença Ausência 0.50 2.50 7.20 0.93

JOSÉ H.CASTRO SM Ausência Ausência 0.50 2.20 7.20 0.45

MANGABEIRAS Ausência Ausência 0.90 0.00 6.40 0.42

MARINGÁ Ausência Ausência 0.80 0.00 7.00 0.38

NOVA CONQUISTA Ausência Ausência 0.70 0.00 6.60 0.26

NOVO HORIZ. Ausência Ausência 0.60 0.00 6.80 0.29

NOVO STº ANTº Ausência Ausência 1.50 5.00 6.70 0.85

OURO VERDE Ausência Ausência 0.80 2.10 6.60 0.81

SANTANA Ausência Ausência 0.60 0.00 7.40 0.35

SOUZA E SILVA I Ausência Ausência 0.50 0.00 6.80 0.99

SOUZA E SILVA II Ausência Ausência 0.00 6.80 0.52

TINO PEREIRA Ausência Ausência 0.80 0.00 7.20 0.40

VARGEM GRANDE Ausência Ausência 0.50 0.00 6.60 1.80
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Col. Totais Esch. Coli Cloro livre Cor pH Turbidez  Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

Especificação, Portaria 05/2017Ausência 95% Ausência 0,2 - 2,0 15 6,0 - 9,5 5 NA 1000

ENCOSTA DO LAGO Ausência Ausência 0 7.6 1.17

FIC-FURNAS IATE CLUBE Ausência Ausência 0 7.9 0.35

LARANJAL I Ausência Ausência 0 7.5 0.75

LARANJAL II Ausência Ausência 0 7.8 0.31

MANGUEIRÃO I Ausência Ausência 0 8.2 0.28

MANGUEIRÃO II Ausência Ausência 0 8.1 0.28

MAR DE MINAS I E II Ausência Ausência 0 7.9 0.95

MAR DE MINAS III Presença Ausência 10.2 7 1.5

VALE DO SOL Ausência Ausência 0 8.1 3.29

CONTROLE DE QUALIDADE SAA/Balneário de Furnas - AGOSTO/2019



Col. Totais Esch. Coli Cloro livre Cor pH Turbidez  Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

PORTARIA 05/2017 Ausência 95% Ausência 0,2 - 2,0 15 6,0 - 9,5 5 NA 1000

ALBERTOS III Ausência Ausência 0 6.6 0.45

BAIÕES Ausência Ausência 0 6.8 0.26

BATATA Ausência Ausência 0 7.1 0.25

BOA ESPERANÇA Ausência Ausência 0 5.5 0.15

CERRADO BAIÕES Ausência Ausência 0 7 0.21

Cer. Palmeiras Ausência Ausência 0 7.1 0.65

CUNHAS I Ausência Ausência 0 6.9 0.65

CUNHAS II Ausência Ausência 0 6.6 0.28

CUNHAS III Ausência Ausência 0 7.7 1.25

FAZENDA VELHA Ausência Ausência 0 6.5 0.2

FIVELA Ausência Ausência 0 7.9 0.52

MARMELADA Ausência Ausência 0 7.6 0.92

NOVA ZELÂNDIA Ausência Ausência 0 7.6 0.77

PADRE DOUTOR Ausência Ausência 0 6.5 0.26

PADRE TRINDADE Ausência Ausência 0 6.9 0.28

PANELEIROS Ausência Ausência 0 6.6 0.35

PONTE VILA Ausência Ausência 0 7.8 0.37

RETIRO Ausência Ausência 0 6.6 0.98

RODRIGUES Ausência Ausência 0 6.3 0.35

RESTINGA Ausência Ausência 0 6.9 0.31

SANTA LUZIA I Ausência Ausência 0 6.1 0.42

SÃO PEDRO Ausência Ausência 0 6.8 0.96

TEODORO I Ausência Ausência 0 7 0.56

TIMBURÉ Ausência Ausência 0 6.9 0.87

TIMOTEO Ausência Ausência 0 7.2 0.5
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